
Додаток 5 

Перелік ділянок теплових мереж які необхідно замінити та побудувати 
нові за результатами гідравлічного моделювання з урахуванням 

рекомендованих заходів 
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Вид заходів
Період 
реаліза

ції
Назва джерела

№ вузла 
(початок 
ділянки)

№ вузла 
(кінець 

ділянки)

Необхідн
ий 

умовний 
діаметр 

тpубопpо
воду, мм

Довжин
а 

ділянки 
(в 2-х 

трубно
му 

обчисле
нні), м

Нове будівництво 2031 ПрАТ "Енергія" В1 ТУ 2 ТПК 100 46
Реконструкція 2031 ПрАТ "Енергія" ТК14.01 ТК14.02 200 31
Нове будівництво 2031 ПрАТ "Енергія" В ТУ ТУ 1 200 16

Нове будівництво 2031 ПрАТ "Енергія" ТК ТУ3 ТУ 3 Мерседес 150 29

Реконструкція 2031 ПрАТ "Енергія" В5 В ТУ1 200 68
Реконструкція 2031 ПрАТ "Енергія" ТК14.02 КТЕБ14 200 181

Реконструкція 2031
ТОВ 
"Теплоенергопост
ач"

ТК-3 В3 200 22

Реконструкція 2031
ТОВ 
"Теплоенергопост
ач"

ТК-3 ТК-6 200 32

Реконструкція 2031
Котельня 
Чаплінського 3

В9 ТК-18 200 7

Реконструкція 2031
Котельня 
Чаплінського 4

В5 ТК-40 125 112

Реконструкція 2031
Котельня 
Чаплінського 5

ТК-5 ТК-7 100 45

Реконструкція 2031
Котельня 
Чаплінського 6

В1 ТК-25 100 25

Реконструкція 2031
Котельня 
Чаплінського 7

В6 В5 125 9

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-1 ТК-2 250 33

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

В1 ТК-1 250 22

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-11

ДНЗ (ясла-
садок) 
комбінованого 
типу  
"Пролісок"

50 56

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-7 ТК-8 200 92

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-2 ТК-7 200 46

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-4 ТК-5 125 60
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Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-3 ТК-4 125 27

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

ТК-2 ТК-3 100 35

Реконструкція 2031
Котельня м/р 
Яблуневий

Котельня м/р 
Яблуневий

В1 250 1
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